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URZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO
Nr OS/694/CUE/18

potwierdzajace, Ze :
kotly wodne typu Technix

o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 19 i 24 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowane przez:

P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
63-450 Sobétka, Szczury 33B

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 Kklasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych ~ wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotiéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza | - podane w sprawozdaniach
2 badari nr 181/18-L.G i 184/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydalo $wiadectwo.

Nie badane kotly typu Technix o znamionowych mocach cieplnych 15 i 19 kW spetniajag wymagania
dotyczgce ochrony srodowiska poniewaz zgodnie z punktem 5.1.4 normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotlow
jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej najwigkszego do najmniejszego
kotla rownym 2:1 badania typu wykonuije si¢ dla najmniejszego i najwigkszego kotla. Nie badane kotly mieszczg sig

w tych przedziatach.
Okres waznosci $wiadectwa
od 06.2018 do 06.2021
Kierownik Laboratorium Badar Kotlow Kierownik Zakiadu Badan Urzadzen
i Urzadzen Grzewczych Energetycznych
( INSTYTUT ENERGETYKI Y
wzZ Instytut Badawczy ) I/:‘e)
Zaktad Badan 4 e J?
] Urzgdzen Energetycznych CUE .
(ppapis 93‘-4231 t6dz, ul. Dostawcza 1 (podpis)

tel. 42 640-08-21
L6dz; dnia 29.06.2018 r.
SLUSARSTWO - KOTLARSTWO, BOGDAN WITKOWSKI, TOMICE, UL. WODNA 6, 63-308
JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 34/07/2019 | JEST UPOWAZNIONY DO POSEUGIWANIA SIE TYM ZASWIADCZENIEM
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SWIADECTWO
Nr 0S/694/CUE/18

Kotty wodne typu Technix
o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 19i 24 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek,
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetniaja wymagania 5 klasy.

Uzyskana warto$¢ Wymagania
Farctr Miano | rechnix 12 | Technix 24 i
i przepisow
Wegiel kamienny sortymentu groszek
£ Q! Mi/kg 28,2 > 28,0
& A’ % 6,5 27
W' % 7,9 <11
Moc ciepina kW 11,2 [ 2,8~ | 224 | 49~ | (100+8)% Qn ™
g ” > 88,1 - 12 kW
- §praw2(5ér| o % ] 88,5 | 86,1~ 88,9 | 87,7 > 88,475 24 kKW |
" CcO 184 | 497> | 380 | 159~ <500
.% NOy . 389 | 332« | 378 | 277~ bez wymagan
s OGC 5 8= 5 6 <20
Pyl 39 27 39 30~ <40

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
") dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalnej

L6dz, dnia 29.06.2018 r.
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