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’ \ LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

ECUEmR 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/356/18
Kociol wodny typu Technix 48

o nominalnej mocy cieplnej 48 kW

opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbariska
63-450 Soboétka, Szczury 33B

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.
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C Pomiary zuzycia en&?gfﬁ Elel{trycmej wykonano poza zﬁfm_-se—mﬁakredyt:cji‘
Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 287/18-LG.
Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012.
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SLUSARSTWO - KOTLARSTWO, BOGDAN WITKOWSKI, TOMICE, UL. WODNA, 63-308
JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 34/07/2019 1 JEST UPOWAZNIONY DO POSLUGIWANIA SIE TYM ZASWIADCZENIEM
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